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Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekdw (t,j. Dz.U. z 2023r. poz. 537).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 27 lutego
2018r. w sprawie okreslania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunkéw
rozliczen za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie sciekdw (t,.
Dz.U.2022r. poz. 1074).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkdéw dostawcoéw Sciekdw przemystowych oraz  warunkow
wprowadzania Sciekow do urzadzen kanalizacyjnych (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1757).
Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 16
pazdziernika 2019r. w sprawie wysokosci stawek optaty podwyzszonej obowiazujacych
od dnia 1 stycznia 2020r. (M.P. z 2019r. poz. 1036).

Zasady naliczania optat za przekroczenie warunkéw wprowadzania sSciekéw
przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych

Podstawg stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wartoéci  wskaznikéw
zanieczyszczen sg wyniki analiz sciekéw wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych
Wodociggdéw Raciborskich Sp. z 0.0. pobranych podczas kontroli w zakresie iloéci
i jakosci wprowadzanych sciekdw.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wartosci wskaznikdw
zanieczyszczen w  odprowadzanych $ciekach Dostawca zostaje  pisemnie
poinformowany o wyniku kontroli. Ponowna kontrola jakoéci $ciekéw wprowadzanych
do urzadzen kanalizacyjnych zostaje przeprowadzona we wskazanym w piémie
terminie.

W przypadku kolejnego stwierdzenia przekroczenia parametréw sciekéw rozpoczyna
sie¢ naliczanie opfaty za przekroczenie dopuszczalnych wartoéci wskaznikow
zanieczyszczen od dnia ponownej kontroli do dnia ustania przekroczen.

Za dzien ustania przekroczen uznaje sie dzien pobrania préb podczas rekontroli, ktéra
odbywa si¢ na pisemny wniosek Dostawcy $ciekdw, lub dzien pobrania prob przez
akredytowane laboratorium wezwane przez Dostawce $ciekéw (pobdr w obecnoéci
pracownika Wodociggéw Raciborskich Sp. z 0.0.). W obu przypadkach pobrane proby
musza potwierdzac ustanie przekroczen.

Jezeli podczas rekontroli nie zostanie potwierdzone ustanie przekroczen, optata bedzie
nadal naliczana na podstawie wynikow analiz préb pobranych podczas rekontroli.

Do parametrow podlegajacych kontroli przez Wodociggi Raciborskie Sp. z 0.0. naleza:
pH, zawiesiny ogdlne, ChZT, BZTs i fosfor ogolny.



lll Sposéb naliczania optat za przekroczenie warunkow wprowadzania sciekow
przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych

1. Dopuszczalne wartosci wskaznikdw zanieczyszczen w sciekach przemystowych
wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych Wodociggéw Raciborskich Sp. z o.0.
Wynosza:

Grupa I:
L.p. Nazwa substancji Jednostka Dopuszczalna wartosé
1. | Zawiesiny ogolne mg/I 600
2. | ChZT mgOy/| 1300
3. | BZTs mgOy/| 800
4. | Fosfor ogélny mgP/! 20
Grupa lI:
L.p. Nazwa substangji Jednostka Dopuszczalna wartosé
Zawiesiny ogdlne mg/| 800
2. | ChzT mgOy/| 1800
3. BZTs mgQCy/I 1100
4. Fosfor ogdlny mgP/I 25

2. Dopuszczalna wartosc parametru pH wynosi od 6,5 do 9,5
3. Optata za przekroczenie parametru pH bedzie naliczana jako iloczyn ilosci $ciekow
wprowadzonych w czasie naliczania optaty i ceny jednostkowej z tabeli ponizej.

Stawka optaty
; Stawka optaty 3
L.p. Przekroczenie dopuszczalnego odczynu pH 3 wztzalm
w zt za 1 m® netto
brutto
Za scieki, ktdrych pH jest wyzsze od gdrnej albo nizsze od
p i s ; ¢ 1,32 1,43
dolnej wartosci dopuszczalnej o mniegj niz 0,5 pH
Za $cieki, ktorych pH jest wyzsze od gdrnej albo nizsze od 330 356
dolnej wartosci dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH ! !
Za scieki, ktorych pH jest wyzsze od gérnej albo nizsze od 658 711
dolnej wartosci dopuszczalnej o wiecej niz 1,5 pH do 2,5 pH ' '
Za scieki, ktdrych pH jest wyzsze od gdrnej albo nizsze od 12.76 1378
dolnej wartosci dopuszczalnej o wiecej niz 2,5 pH ' !




* zgodnie z obowiazujaca taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie $ciekéw na terenie gminy
Racibérz

obowigzujacych stawek.

4. Optata za przekroczenie dopuszczalnych wartosci wskaznikow zanieczyszczen takich,
Jak zawiesina ogdlna, ChZT, BZTs i fosfor ogdlny bedzie ustalana wg wzoru:
(Wi — W)
D=Q*S * cmmmmmmeee
1000
gdzie:
D - optata za przekroczenie dopuszczalnych wartosci wskaznikow zanieczyszezen [zi]
Q - ilos¢ Sciekow wprowadzonych w czasie naliczania optaty na podstawie odczytdw licznika lub jako
iloczyn sredniej dobowej ilosci odprowadzanych $ciekéw [m3/d] w okresie petnych trzech miesiecy
poprzedzajacych kontrole i ilosci dni trwania przekroczenia
S; — jednostkowa stawka optaty za 1 kg substancji [z4]
Wy — wielkosc stezenia okreslona na podstawie analizy [g/m?]
Wy — dopuszczalna wartosc stezenia [g/m?3]
5. Stawki optat za przekroczenie warunkéw wprowadzania $ciekdw przemystowych za
1 kg substangji:
. Stawka optaty w zt za Stawk taty w zt za
L.p. Nazwa substancji P ty“ HEEAS y
1 kg substancji netto 1 kg substancji brutto
1 Zawiesiny ogdlne 4,87 5,26
2. ChZT 15,81 17,07
3. BZTs 26,31 28,41
4. Fosfor ogolny 26,31 28,41
* zgodnie z obowiazujaca taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie $ciekéw na terenie gminy
Racibérz
6. W przypadku stwierdzenia jednoczesnego przekroczenia kilku wskaznikéw
zanieczyszczen, opfata bedzie naliczana tylko dla tego wskaznika, ktéry daje najwyzsza
optate.
7. Do ustalonej optaty netto dolicza sie podatek od towaréw i ustug VAT wg




IV Zasady przeprowadzania okresowych kontroli w zakresie ilosci i jakosci sciekow
przemystowych wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych Wodociagéw
Raciborskich Sp. z o0.0.

1. Dostawca sciekdw przemystowych zostaje powiadomiony pisemnie lub mailowo o
zamiarze przeprowadzenia kontroli przez upowaznionych pracownikéw Wodociggdw
Raciborskich Sp. z 0.0.

2. Kontrola moze by¢ réwniez przeprowadzona na pisemny lub mailowy wniosek
Dostawcy sciekow. W takim wypadku kontrola odbywa sie w jak najszybszym terminie
do 10 dnia roboczego od daty wptyniecia wniosku.

3. Kontrola odbywa si¢ w obecnosci osoby pisemnie upowaznionej do reprezentowania
Dostawcy Sciekow przemystowych.

4. Podczas kontroli Dostawcy moze zosta¢ pobrana proba odprowadzanych $ciekdw.
Préba bedzie zlewana z trzech préb o jednakowej objetosci pobranych co pét godziny
ze studzienki wyznaczonej jako punkt kontrolny jakosci $ciekow odprowadzanych do
urzadzen kanalizacyjnych.

5. Podczas kontroli moga zosta¢ odnotowane stany licznikéw wody/$ciekdw.

6. Po zakonczeniu kontroli osoba upowazniona do reprezentowania Dostawcy Sciekow
oraz upowaznieni pracownicy Wodociagdw Raciborskich Sp. z 0.0. podpisujg protokot
sporzgdzony w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

7. Pobrane proby sa analizowane, a w przypadku stwierdzenia przekroczen Dostawca
sciekow jest informowany o wyniku kontroli.

8. W przypadku stwierdzenia przekroczen dopuszczalnych wartosci parametru pH i/lub
wskaznikow zanieczyszczen w probie $ciekdw wprowadzanych do urzadzeh
kanalizacyjnych pobranej podczas rekontroli rozpoczyna sie naliczanie optaty wg
ustalonych zasad.

9. W przypadku, gdy stwierdzone przekroczenie dopuszczalnych wartoéci wskaznikow
zanieczyszczen w Sciekach wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych jest niewielkie
(nie przekracza 10%), Wodociagi Raciborskie Sp. z 0.0. majg prawo odstapi¢ od
naliczania optaty dodatkowej.

10. Koszty poboru oraz badan sciekéw pobranych przez laboratorium akredytowane
podczas rekontroli, ktora wykaze przekroczenia, ponosi Dostawca $ciekow.

PREZESZARZADU
L

Michat Ziotkowski

Racibdérz, 03.08.2023 roku



